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Ucel stanoviska: Predprojektova priprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale jen PZ):

- STL plynovody PE (dn 160,63)
- STL pipojky PE

Ochranné pasmo STL a NTL plynovod a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1T m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI | NEPROVOZOVANE NTL PLYNOVODY OC DN 100/200/250/80

Plynovod je odstaven od provozované casti NTL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle predepsaného postupu. Pri
provadéni praci ve vyznac¢eném prostoru pozadujeme dbat zvysené opatrnosti, protoze pfi mechanickém poskozeni
plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto skute¢nosti
prokazatelné seznameni.

TOTO STANOVISKO NEVYJADRUJE SOUHLAS SE STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM PASMU PZ A NELZE HO POUZIT PRO
PROJEDNANI SE STAVEBNIM URADEM.

K predlozenému zaméru na vysadbu stromi sdélujeme tyto informace:

- Pozadujeme predlozit vysadbovy plan umisténi strom0 se zakresem plynarenskych zafizeni k odsouhlaseni.

- Bude definovéno jaké stromy a kefe budou vysazeny vcetné upiesnéni rozsahu jejich kofenového systému.

- Obrys vysadbové jamy pro usazeni kofenového balu bude umistén na hranici ochranného pasma plynovodu a pfipojek.

- Mezi plynovody a ptipojky a kofenovy systém (min. 1 m od vnéjsiho lice plynovodu) poZzadujeme vlozit certifikované
protikofenové félie o délce 1,5 m a hloubce 1,4 m.

-V pfipadé obnovy stromofradi je tfeba dodrzet stavajici osu stromu.

- Pokud jsou v obci provozovany STL/NTL plynovody materidlu ocel s asfaltovou izolaci musi byt vysadba strom{ navrZena
tak, aby korenovy systém stromd neohrozil kvalitu izola¢niho systému. V opa¢ném pfipadé hrozi zhorseni technického stavu
plynovodu a ptipojek a tim i vzrlsta riziko havarie plynovodu.

- Mimo zastavéné izemi pozadujeme umistit obrys kofenového balu ve vzdalenosti 2 m od obrysu vyty¢eného plynovodu
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nebo piipojek (v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni).

Prilohou Vam preddvame orientacni situaci plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek (dale jen PZ) ve spravé nasi
spole¢nosti. Poskytnuta orientacni situace slouZzi pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedeny v pfiloze je platny ke dni vydani tohoto stanoviska.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich PZ ve spravé GasNet, s.r.o. v digitdlni podobé ziskate na adrese:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data

Pro uptesnéni polohy PZ doporucujeme provést jeho vytyceni, pfip. ovéfit jeho polohu sondami. Vytyéeni bude provedeno
bezplatné na zékladé Vasi zadosti: https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych podkladd
pozadujeme predlozit k odsouhaseni poddnim Zadosti na portdlu Distribuce plynu online:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

Dokumentace bude vypracovana ve smyslu stavebniho zdakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Upozoriujeme, Ze se v zajmovém Uzemi vyznaceném v priloze tohoto stanoviska mohou nachazet PZ, ktera jsou ve fazi
vystavby a doposud nebyla preddna GasNet, s.r.o. k provozovani.

V zajmovém Uzemi se mohou nachdzet PZ jinych vlastnik{ ¢i spravcq, pripadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana PZ
bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Tato PZ NEJSOU v pfiloze vyznacena a nejsou predmétem tohoto
stanoviska.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti veetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003242851 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Helena Bystficka
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003242851 ze dne 29.01.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Katefina Cernohorské , Na Lu¢inach 1664/29, 73701 Cesky Té&3in. K.0.: Tfinec, Lyzbice.
e - i -
EE!E;_EH ) L= 118712

55 :
2T W %256

I N
12380 AE e enS
1378/11352 - &1ﬁfﬁ%§,§m’

]
e
o]

3
A5 b Ty T e

;
"
472501 \ AN 2601 e
100 Eﬂghaﬂ i %ﬁ‘*
g 26 1‘II' P2E00[25

256 '-"FE: o EJ

i0/a

23Rt 0h
. i '1"2%) 7 e

33 18
1514
595 fo

F141'3.|'?

& 2504M1185/5 T

Legenda:

Badiz o oHe ;

linie
plynovodu

NTL

STL

VTL
VVTL

nefunkéni

planovana
stavba pred
realizaci

ve vystavbe,
neuvedeno do
provozu

B ] regulagni stanice

A ks A ochranné
zarizeni

kabel

————— elektropfipojka

kabel protikoroznil
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany

pasmo vlivu
anodového
uzemnéni SKAO

— | neplynovodni
zafizeni/

technologie (linie
. \=I‘] bod/plocha)




Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003242851 ze dne 29.01.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Katefina Cernohorské , Na Lu¢inach 1664/29, 73701 Cesky Té&3in. K.0.: Tfinec, Lyzbice.

Legenda:

linie
plynovodu

NTL

STL

VTL
VVTL

nefunkéni

planovana
stavba pred
realizaci

ve vystavbe,
neuvedeno do
provozu

regulaéni stanice

ochranné
zarizeni

kabel

elektropfipojka

kabel protikoroznil
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany

pasmo vlivu
anodového
uzemnéni SKAO

neplynovodni
zafizeni/

technologie (linie

bod/plocha)




